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U Stromverbrauch in der Industrie im Jahr 2013

September 2014

Analyse des schweizerischen
Energieverbrauchs 2000 - 2013
nach Verwendungszwecken
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Total:

Antriebe und Prozesse:

Geschatzte Einsparpotential (25%)
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Warmwasser

Raumwarme
0.4%

Beleuchtung

/ 9.2%

Klima, Liftung &
Haustechnik

1.6%
\ &K, Unterhaltung

1.2%

19.2 TWh/Jahr
33% CH-Stromverbrauch

10.6 TWh/Jahr
18% CH-Stromverbrauch

2.65 TWh/Jahr
4.5% CH-Stromverbrauch

Quelle: Prognos 2014



Typische
Nr.  Definition Massnahmengruppe Einsparpotenziale far Realisierbarkeit
Elektrizitat

(1) Rickgewinnung der mechanischen
Prozessenergie bei speziellen Antrieben 10 -50 % mittel / schwer
(wie Zentrifugen; Aufziigen usw.)

(2)  Energetische Optimierung von ganzen Pro-
zessen (z.B. Dimensionierung von Venti-
lationssystemen, Rohrleitungen, Vermei- 5-50% mittel / schwer
dung von Leckagen bei Kompressionen
usw.)

(3)  Anpassung des Betriebes der Anlage an
tatsachlichen Bedarf: Abschalten bei o, . .
Nichtgebrauch, Drehzahlregulierung mit 15-40% einfach / mittel
Frequenzumrichter usw.

(4)  Wirkungsgradverbesserungen bei Arbeits-
maschinen (Pumpen, Ventilatoren, Kom- 2-20% mittel
pressoren usw.)

(5)  Richtige Dimensionierung von Motoren und . .
Antriebsmaschinen 6-9% einfach / mittel

(6)  Wirkungsgradverbesserungen bei Motoren 1-9% einfach

(7)  Minimierung der mechanischen Verluste im 1_7% mittel / schwer
System, Wartung

(8)  Wirkungsgradverbesserungen bei der Kraft- 70 .
ubertragung (Riemen, Getriebe) 3-7% mitte

(9)  Optimierung der Stromversorgung 1-5% mittel

Tabelle 4-1: Massnahmengruppen und typische Sparpotenziale (Quelle: 1SI 1999)
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2.10 Elektromotoren
2.13 Umwalzpumpen
2.17 Wasserpumpen

2.19 Ventilatoren

EnergieSchweiz

(=
jenergie schweiz

Unser Engagement: unsere Zukunft.

ProKilowatt

ProKilowartt



Vorschriften - Energieverordnung (SR 730.01)

Anforderungen

Elektromotoren (Anhang 2.10)
« |IE2 bis 31.12.2014
* ADb 1. Januar 2015: IE3 (7.5 — 375 kW) oder IE2 mit FU

* ADb 1. Januar 2017: IE3 (0.75 — 375 kW) oder IE2 mit FU
Umwalzpumpen (Anhang 2.13)

e Ab 1.Januar 2013: EEI =0.27

* Ab 1. August 2015: EEI £0.23

Wasserpumpen (Anhang 2.17)

e Ab 1. Januar 2015: MEI = 0.4 (vorher 0.1)
Ventilatoren (Anhang 2.19)

e Ab 1.Januar 2015: Neue N Werte
Nziq = Cte, *In(P) —Cte, + N
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Inkrafttreten
Inkrafttreten der revidierten Verordnung

v
In der Regel 2 Jahre
A A
< + >
: Ubergangsperiode

Moratonums- Start gangsp
periode
Import & Verkauf Ende
ge;méss den alten Ab diesen Zeitpunkt nur Import &
Mindest- Verkauf gemass den neuen
anforderungen Mindestanforderungen zulassig

bis zu diesem
Zeitpunkt noch
erlaubt
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Elektrogerate Inkrafttreten Uhergn;ﬁir:erio de Ubergair;;rio de
Elektromotoren (ab 7.5 bis 375 kW) 01.08.2014 01.01.2015 31.07.2016
Elektromotoren (ab 0.75 bis > 7.5 kW) 01.08.2014 01.01.2017 31.12.2018
Umwalzpumpen (2. Stuffe, EEI = 0.23) - 01.08.2015 31.07.2017
Wasserpumpen 01.08.2014 01.01.2015 31.07.2016
Ventilatoren 01.08.2014 01.01.2015 31.07.2016
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ProKilowatt - EASY
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Spannung [U], Drehmoment [M]
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Symmetrisch geschirmtes Kabel mit drei Phasenleitern und
einem konzentrischen PE-Leiter als Schirm. Der Schirm muss
den Anforderungen von IEC 81438-1 entsprechen. Bitte infor-
mieren Sie sich hinsichtlich der geltenden elektrischen Vor-
schriftan.

Symmetrisch geschirmtes Kabel mit drei Phasenleitern und
einem konzentrischen PE-Leiter als Schirm. Wenn der Schirm
die Anforderungen von IEC 61438-1 nicht erflllt, ist ein separa-
ter PE-Leiter erforderlich.

Symmetrisch geschirmtes Kabel mit drei Phasenleitern und
symmetrisch aufgebautam PE-Leiter sowie ginem Schirm.Der ———
PE-Leiter muss den Anforderungen von IEC 61438-1 entspre-
chen.

etrieb

Antriebssystem: Motor

(IE2) + FU (Klasse 1)
|

0,1

1 10 100 1000
Nennleistung Motor [kW], logarithmische Skala
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