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Potentialanalyse 

• Durchschnittlicher 

Stromverbrauch: 

 

 2.2 TWh/Jahr 

 (4% CH-Stromverbrauch) 

 

• Einsparpotential: 

 

 0.44 TWh/Jahr 

 (20% des Stromverbrauchs) 

 

www.effiziente-pumpen.ch  

http://www.effiziente-pumpen.ch/
http://www.effiziente-pumpen.ch/
http://www.effiziente-pumpen.ch/
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Stromverbrauch nach Branchen 
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«Pumpen als System» Denken 

𝑃𝑒𝑙 ∝
1

 𝜂𝑖𝑖
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Umsetzungsinstrumente - Effizienzvorschriften 

Elektromotoren 

EnV – Anhang 2.10 

IE3 (oder IE2 mit FU) 
(EG) 640/2009 

 

 

Wasserpumpen 

EnV – Anhang 2.17 

MEI ≥ 0.4 
(EG) 547/2012 
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Umsetzungsinstrumente - Effizienzvorschriften 

∆η 

∆P 
1) 

2) 

3) 
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Umsetzungsinstrumente - Freiwilligen Massnahmen 

Informieren Quantifizieren Umsetzen 

EnergieSchweiz     ProKilowatt 
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Umsetzungsinstrumente - Informieren 
www.topmotors.ch  

www.effiziente-pumpen.ch  
Für die GL Für die Techniker 

http://www.effiziente-pumpen.ch/
http://www.effiziente-pumpen.ch/
http://www.effiziente-pumpen.ch/
http://www.effiziente-pumpen.ch/
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Umsetzungsinstrumente 

Quantifizieren…in drei Schritte 

www.effiziente-pumpen.ch  

Aufwand < 5 Minuten 
1. Grobe Einschätzung als 
GO/NO GO Entscheidung 

Aufwand < 0.5 Tag 
Sortierung der Anlagen nach Einsparpotential 
als Grundlage für weitere Feinanalysen 

Aufwand ≥ 1 Tag 
Genaue Bestimmung 
der Einsparungen mit 
Massnahmenkatalog 
zur Umsetzung 

http://www.effiziente-pumpen.ch/
http://www.effiziente-pumpen.ch/
http://www.effiziente-pumpen.ch/
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Umsetzungsinstrumente - Umsetzen 

www.pumpind.ch  

 

• Reduktion der Stromverbrauch 

 

• Massnahmen sind: 

 

 Additional (noch nicht umgesetzt) 

 

 Unwirtschaftlich (ROI > 4 Jahre) 

 

 

http://www.pumpind.ch/
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


