
Topmotors Webinar Nr. 19
Optimierungspotenziale beim Retrofit grosser 
Lüftungs- und Klimaanlagen

1. Dezember 2021, 10:00 - 11:00

Moderation: Cora von Planta, Energie Zukunft Schweiz
Referent: Alfred Samuel Schönbäck, Lufttechnik AG 

Wädenswil 
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Referent: Alfred Samuel Schönbäck

 Ausbildung: 
 Studium der Verfahrenstechnik an der TU Graz 

(Österreich), HF HLKS/GA A-Pinkafeld
 Zusatzausbildungen in Energiemanagement, 

Energiedatencontrolling, Soziologie, Psychologie, 
Pädagogik, systemische Organisationsentwicklung, 
Teambildung

 Berufliche Tätigkeit:
 1984-1994: Technischer Angestellter HLKKS, Graz
 1995-2016: Inhaber TB Ing. Schönbäck, Graz
 seit 2016: Teamleiter Facility Management,  

Lufttechnik AG Wädenswil
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Lufttechnik AG Retrofit Lüftung Klima =
Energieeinsparung – leiser – CO2  Kompensation

Nachhaltigkeit für nachfolgende Generationen mit Innovation
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Retrofit – Optimierung und Sanierung Lüftung Klima 
Nutzen

 40 – 60 % Reduktion der Stromkosten der Anlagen

 Markante Geräuschreduktion der Anlagen

 100% Redundanz und variabler Betrieb der Anlagen

 CO2 Kompensation

 Steigerung der Wertschöpfung

 Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen

 Einsparungen für Service, Wartung und Unterhalt

 Einsparungen von Primärenergie Heizung und Kälte
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Verwundene Schaufel

Innovation durch Bionik – Der Wal als Vorbild

• Verringerte Ablösung an 
Schaufeloberfläche zur Erhöhung 
des Spitzenwirkungsgrads

Verwundene Schaufel
Optimaler Anströmwinkel am Schaufeleintritt reduziert Ablösung auf 
Schaufeloberfläche
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Gezackte Hinterkante

Innovation durch Bionik – Der Wal als Vorbild

• Effizienzerhöhung
Geräuschreduzierung
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REtrofit – Optimierung und Sanierung Lüftung Klima
Dienstleistungen und Leistungsprofil Lufttechnik AG

Unsere Dienstleistungen:

 Ihr Support für Einsparpotentiale der Energiekosten, Wartung und Unterhalt
 Akkreditiertes FM Engineering Tool für Fördergelder der Programme von ProKilowatt
 Ihr Gesamtdienstleister für die Ausführung und Umsetzung im REtrofit Lüftung Klima

Unser Leistungsprofil:

 Retrofit Energieeinsparung und Nachhaltigkeit
 Engineering für Optimierung und Sanierung Lüftung Klima
 Steigerung der Lebensdauer und Wertschöpfung der Anlagen
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Retrofit – Optimierung und Sanierung Lüftung Klima
Optimierung von Ventilator, Filter, Anlagensystem, GA

Beispiele: Industrieanlagen, Krankenhäuser, Einkaufs- Rechenzentren und Büroanlagen
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Retrofit – Micarna Bazenheid Lüftungsanlagen Reinraum
Aufgabenstellung

 Bestand 7 Lüftungsanlagen 186`450 m3/h mit Riementrieb, Motoren IE2

 Retrofit Optimierung und Sanierung mit Ven. WALL EC IE5

 100% Redundanz und variabler Betrieb der Anlagen

 Reduktion Kosten für Wartung und Unterhalt

 Einsparung Stromkosten 40 %

 CO2 Reduktion 43.3 Tonnen / Jahr

 (Strommix BAFU 160 g CO2 / kWh)
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Retrofit – Micarna Bazenheid Lüftungsanlagen Reinraum
Anlagenaufstellung

Wochen
Anlagen Retrofit 52
Anlagen 
Nummer

BZ 
Jahr

Anlagebezeichnung WALL / 
EC

dp ges.   
PA

Volumen V2 
m3/h

Volumen 
V1 m3/h

dp ges.   
PA

Volumen 
V2 m3/h

Volumen V1 
m3/h

ZUL/ABL 
FU/1n/2n

B.Stunden   
Woche

B.Stunden   
Jahr

345.01 TK Reinraum Luftaufber. WALL 2 620 18'400 18'400 0 0 0 FU 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 12.00 156.00 8'112
345.02 TK Reinraum Teilklima 1 WALL 4 632 30'000 26'209 0 0 0 FU 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 12.00 156.00 8'112
345.03 TK Reinraum Teilklima 2 WALL 4 700 30'000 21'504 0 0 0 FU 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 12.00 156.00 8'112
345.04 TK Reinraum Teilklima 3 WALL 4 630 30'000 24'448 0 0 0 FU 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 12.00 156.00 8'112
345.05 TK Reinraum Teilklima 4 WALL 4 305 30'000 14'656 0 0 0 FU 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 12.00 156.00 8'112
345.07 TK Auspackraum WALL 2 1'080 11'600 12'652 280 11'600 11'592 FU 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 12.00 156.00 8'112
345.08 TK Nebenräume WALL 2 1'150 13'800 15'621 440 11'050 9'325 FU 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 12.00 156.00 8'112

Summe 163'800 22'650

Anlagen und Betriebszeiten der Anlagen
ZUL-Gerät ABL-Gerät Betrieb Betriebsstunden

B.Zeiten        
Mo-Fr.

B.Zeiten  
Samstag

B.Zeiten  
Sonntag
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Retrofit – Micarna Bazenheid Lüftungsanlagen Reinraum
Bestand Riementrieb NEU WALL 100% Redundanz

Wartung Keilriemen, Lager, Motor, FU EC wartungsfrei, FU Ersatz entfällt
Systemwirkungsgrad 28 – 50%                     Sytemwirkungsgrad 61 – 71%
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Retrofit – Micarna Bazenheid Lüftungsanlagen Reinraum
Ausführungsanalyse - Faktencheck

• Summary: Energiekosten, Investition, Amortisation und Wertschöpfung:
7 Lüftungsanlagen mit 186`450 m3/h Bestand Retrofit Einsparung

• Energieverbrauch jährlich: 548`641 326`537 222`104 kWh/a 40%
• Stromkosten 0,12 0,12 CHF / KWh
• Einsparung Stromkosten 25`960 CHF 
• CO2 Kompensation 43.3 t / a 

• Einsparung Stromkosten 15 Jahre: 389`400 CHF 

• Investition gesamt 220`000 CHF
• Einsparung Förderbeitrag 73`086 CHF 
• Einsparung Service, Unterhalt (7 x 500 x 15) 52`500 CHF     

• Amortisation: 3.6 Jahre

• Wertschöpfung durch Energie + Unterhalt: 294`986 CHF
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Retrofit Lüftung Klima – Asana Spital Leuggern
Aufgabenstellung

 Bestand 14 Lüftungsanlagen 100`750 m3/h mit Riementrieb, Motoren IE2

 Retrofit Optimierung und Sanierung mit Ventilatoren EC IE5

 Redundanz und variabler Betrieb der AUL Aufbereitung

 Reduktion Kosten für Wartung und Unterhalt

 Einsparung Stromkosten 56 %

 CO2 Reduktion 23.4 Tonnen / Jahr

 (Strommix BAFU 160 g CO2 / kWh)
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Retrofit Lüftung Klima – Asana Spital Leuggern
Anlagenaufstellung

Wochen
Anlagen 52
Anlagen 
Nummer

BZ 
Jahr

Anlagebezeichnung WALL / 
EC

dp ges.   
PA

Volumen 
V2 m3/h

Volumen 
V1 m3/h

dp ges.   
PA

Volumen 
V2 m3/h

Volumen 
V1 m3/h

ZUL/ABL 
FU/1n/2n

B.Stunden   
Woche

B.Stunden   
Jahr

L01 VK AUL Aufbereitung WALL 3 1'036 34'570 27'861 782 33'870 21'251 FU 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 24.00 168.00 8'736
L02 L Wäscherei EC 306 8'250 7'887 369 8'250 6'373 FU 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 24.00 168.00 8'736
L03 TK OP1 EC 620 3'500 1'750 500 1'400 700 2n 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 24.00 168.00 8'736
L04 TK OP2 EC 620 3'500 1'750 500 1'400 700 2n 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 24.00 168.00 8'736
L10 L Cafeteria EC 350 2'710 1'355 510 2'710 1'355 2n 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 24.00 168.00 8'736
L11 L Labor / EKG EC 500 900 450 450 900 450 2n(B1n) 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 24.00 168.00 8'736
L12 TK OP Nebenräume EC 680 7'700 3'850 425 4'700 2'350 2n 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 24.00 168.00 8'736
L13 TK Gebärsaal / Röntgen EC 650 5'380 2'690 500 2'680 1'340 2n 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 24.00 168.00 8'736
L15 L Sterilisation EC 310 2'810 1'405 265 3'010 1'505 2n(B1n) 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 24.00 168.00 8'736
L16 L Technikräume EC 300 5'020 2'510 260 5'020 2'510 2n(B1n) 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 24.00 168.00 8'736
L31 L Apotheke / Pathol. / Gard. EC 770 3'190 1'595 670 3'190 1'595 2n 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 24.00 168.00 8'736
L40 L Bettenhaus Ost EC 540 3'720 1'860 470 3'720 1'860 2n(B1n) 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 24.00 168.00 8'736
L41 L Küche EC 505 8'400 5'628 730 8'600 5'762 2n 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 24.00 168.00 8'736
L50 L Chronisch Kranke EC 590 3'060 1'530 680 3'060 1'530 2n(B1n) 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 24.00 168.00 8'736

Summe 100'750 87'950

Anlagen und Betriebszeiten der Anlagen
ZUL-Gerät ABL-Gerät Betrieb Betriebsstunden

B.Zeiten        
Mo-Fr.

B.Zeiten  
Samstag

B.Zeiten  
Sonntag
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Retrofit Lüftung Klima         Asana Spital Leuggern
Bestand Riementrieb NEU EC Direktantrieb 

Bestandsaufnahme Ausführung
Systemwirkungsgrad 25 – 45%                     Sytemwirkungsgrad 50 – 72%
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Retrofit Lüftung Klima – Asana Spital Leuggern
Ausführungsanalyse - Faktencheck

• Summary: Energiekosten, Investition, Amortisation und Wertschöpfung:
14 Lüftungsanlagen mit 100`750 m3/h Bestand Retrofit Einsparung

• Energieverbrauch jährlich: 306`454 133`185 169`799 kWh/a 56%
• Stromkosten 0,1234 0,1234 CHF / KWh
• Einsparung Stromkosten 20`953 CHF 
• CO2 Kompensation 23.4 t / a 

• Einsparung Stromkosten 15 Jahre: 314`298 CHF 

• Investition gesamt 288`441 CHF
• Einsparung Förderbeitrag 42`801 CHF 
• Einsparung Service, Unterhalt (14 x 750 x 15) 157`500 CHF     

• Amortisation: 4.2 Jahre

• Wertschöpfung durch Energie + Unterhalt: 226`158 CHF
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Retrofit – Jelmoli Zürich Aussenluft Aufbereitung 
Aufgabenstellung

 Bestand 5 Lüftungsanlagen 262`000 m3/h mit Riementrieb, Motoren IE2

 Retrofit Optimierung und Sanierung mit Ven. WALL EC IE5

 100% Redundanz und variabler Betrieb der Anlagen

 Reduktion Kosten für Wartung und Unterhalt

 Einsparung Stromkosten 64 %

 CO2 Reduktion 60.8 Tonnen / Jahr

 (Strommix BAFU 160 g CO2 / kWh)
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Retrofit – Jelmoli Zürich Aussenluft Aufbereitung 
Anlagenaufstellung

Wochen
Anlagen Retrofit 52
Anlagen 
Nummer

Anlagenart BZ 
Jahr

Anlagebezeichnung WALL / 
EC

dp ges.   
PA

Volumen 
V2 m3/h

Volumen 
V1 m3/h

ZUL/ABL 
FU/1n/2n

B.Stunden   
Woche

B.Stunden   
Jahr

L01 FRL 1 Teilklima TK AUL Verkauf 1.UG ZUL WALL 2 520 22'000 18'040 FU 6.00 21.00 6.00 21.00 0.00 0.00 90.00 4'680
L02 FRL 1 Teilklima TK AUL Verkauf EG-4.OG WALL 8 500 70'000 50'400 FU 7.00 20.00 7.00 20.00 0.00 0.00 78.00 4'056
L03 FRL 2 Teilklima TK AUL Aufbereitung 2 WALL 8 500 80'000 36'800 FU 6.75 20.00 6.75 20.00 0.00 0.00 79.50 4'134
L04 FRL 3 Lüftung TK AUL Aufbereitung 3.1 WALL 4 940 45'000 32'400 FU 6.50 20.00 6.50 20.00 0.00 0.00 81.00 4'212
L05 FRL 3 Lüftung TK AUL Aufbereitung 3.2 WALL 4 650 45'000 32'400 FU 6.50 20.00 6.50 20.00 0.00 0.00 81.00 4'212

Summe 262'000 170'040

Anlagen und Betriebszeiten der Anlagen
ZUL-Gerät Betrieb Betriebsstunden

B.Zeiten        
Mo-Fr.

B.Zeiten  
Samstag

B.Zeiten  
Sonntag
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Retrofit – Lüftungsanlage Aussenluft Aufbereitung 1
Bestand Riementrieb NEU WALL 100% Redundanz 

Bestandsaufnahme Ausführung
Systemwirkungsgrad 44%                             Sytemwirkungsgrad 71%
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Retrofit – Lüftungsanlage Aussenluft Aufbereitung 2
Bestand Riementrieb NEU WALL 100% Redundanz 

Bestandsaufnahme Ausführung
Systemwirkungsgrad 25%                             Sytemwirkungsgrad 63%



Einsiedlerstrasse 31a
Postfach 312
CH-8820 Wädenswil 

+41 44 783 95 55
info@lufttechnik.ch
www.lufttechnik.ch 

+ Lüftung
+ Klima
+ Kälte

Facility Management Seite 21 von 21

Retrofit – Lüftungsanlage Aussenluft Aufbereitung 3
Bestand Riementrieb NEU WALL 100% Redundanz 

Bestandsaufnahme Ausführung
Systemwirkungsgrad 31%                             Sytemwirkungsgrad 70%
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Retrofit – Jelmoli Zürich Aussenluft Aufbereitung 1-3 
Ausführungsanalyse - Faktencheck

• Summary: Energiekosten, Investition, Amortisation und Wertschöpfung:
5 Lüftungsanlagen mit 262`000 m3/h Bestand Retrofit Einsparung

• Energieverbrauch jährlich: 218`789 78`814 139`975 kWh/a 64%
• Stromkosten 0,10 0,10 CHF / KWh
• Einsparung Stromkosten 13`998 CHF 
• CO2 Kompensation 60.8 t / a 

• Einsparung Stromkosten 15 Jahre: 317`815 CHF 

• Investition gesamt 188`000 CHF
• Einsparung Förderbeitrag 33`925 CHF 
• Einsparung Service, Unterhalt (5 x 1500 x 15) 112`500 CHF     

• Amortisation: 3.0 Jahre

• Wertschöpfung durch Energie + Unterhalt: 168`388 CHF
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Retrofit - Nachhaltigkeitsbetrachtung 
Ihr Weg zum grünen Fussabdruck

 Erhöhung vom Strompreis 1 Rp → Steigerung der Wertschöpfung     8 %
→ Verkürzung der Amortisationszeit ½ Jahr

 Fördermöglichkeit für Anlagenersatz bis 30 % vom Investment von ProKW *

 Firmenimage mit innovativen Erscheinungsbild – grüner Fussabdruck

→ Einsparung CO2 und graue Energie

 Aufschub Anlagenersatz durch Verlängerung der Lebensdauer 

→ Einsparung Abschreibung und Kapitalkosten

*      Fördermöglichkeiten lt. EZS Energie Zukunft Schweiz sind bis 2024 vorgesehen 



Frage- und Diskussionsrunde:

Stellen Sie jetzt Ihre Fragen an die Referenten

241. Dezember 2021 Retrofit grosser Lüftungs- und Klimaanlagen



Topmotors Gutes Beispiel Nr. 16

 www.topmotors.ch/gute-beispiele

251. Dezember 2021 Retrofit grosser Lüftungs- und Klimaanlagen

http://www.topmotors.ch/gute-beispiele


Vielen Dank!

Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Webinaren?

 Organisation:

Márton Varga
Energie Zukunft Schweiz
marton.varga@ezs.ch

 Programmleitung:

Rolf Tieben
Impact Energy AG
rolf.tieben@topmotors.ch
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